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Dato: 15.02.2024
Arkivkode: GBR-14/1081, N-515.2, 

PLANID-2020004

NOTAT 

J.postID: 24/34775
Arkivsaksnr: 20/4053

Til:
Roar Askeland

Vedrørende: Uttalelse fra Vann og avløp - detaljregulering av Jernbaneveien 11

Det vises til intern oversendelse med vedlegg, datert 01.02.24, samt våre tidligere uttalelser i 
saken.

Merknader til 
Regulering

Det må sammen med planforslaget sendes inn en samordnet 
illustrasjonsplan med all teknisk infrastruktur.
☒ Vann og avløp ønsker at videre behandling av reguleringssaken 
oversendes for uttalelse.

Generelle merknader 
fra Vann og avløp

 Innsendt dokumentasjon viser ivaretakelse av de deler av hovedplan 
for teknisk infrastruktur for Stabekk sentrum som ligger innenfor 
reguleringsområdet.

 Innsendt ROS-analyse beskriver behov for fravik for leveranse av 
slokkevann i forhold til preaksepterte ytelser i TEK-17. Vi ber byggesak 
vurdere hvordan dette skal svares ut da krav er hjemlet i TEK.

 Det er vanskelig å se om avstandskrav forbundet med 
slokkevannsdekning generelt og av parkeringskjeller spesielt er i 
henhold til TEK-17, §11-17. 

 Regulert bebyggelse vises tilknyttet eksisterende avløpsledning. Det 
må legges til rette for separering og enkel omkopling til nytt 
ledningsanlegg når det settes i drift.

Masterplaner/VPOR/
VPKL innenfor 
planområdet

Reguleringsområdet ligger innenfor planområdet Stabekk sentrum. Det 
er utarbeidet en hovedplan for teknisk infrastruktur som gir føringer for 
nødvendige forsterkninger av vann-, spillvann- og overvannsnettet i 
området. 

Behov for 
etablering/rehabiliter
ing/oppdimensjoneri
ng av offentlig VA 
iht.§18-1 

Det er ikke inngått utbyggingsavtale for Stabekk sentrum med 
utgangspunkt i VPOR/VPKL. Krav til opparbeidelse iht §18-1 i samsvar 
med VPKL så lenge utbyggingsavtale ikke er inngått.

Slokkevann
NS-3457 
(Klassifikasjon av 
byggverk)
§27-1 og TEK10/17.

Tiltaket vurderes som: (kryss av)
☐ Småhusbebyggelse.  NS-3457
      20l/s maks 100m, alle deler av bygg skal dekkes
☒ Annen bebyggelse (øvrig bebyggelse utover småhusbebyggelse)
      50l/s minst 2 uttak, maks 50m, alle deler av bygg skal dekkes

https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/%C2%A718-1
file:///K:/Kommunaltekniske%20tjenester%20(TEKE)/VAPL/Rapporter,%20standarder,%20teknisk/NS%20Standarder/NS3457-3%20-2013%20KUN%20INTERNT%20BRUK.pdf
https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/%C2%A727-1
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-17/


Overvannshåndtering  Overflatevann/takvann og vann fra plasser med tette flate skal 
ivaretas på egen grunn, og på en slik måte at bygningskonstruksjoner 
ikke skades, eller vannet skaper ulemper for området/naboer. 

 Før oppføring av bygning blir godkjent, skal i henhold til PBL § 27-2, 
avledning av grunn- og overvann være sikret. Dette innebærer at før 
det gis rammetillatelse skal planer for overvannshåndtering 
godkjennes av Vann og avløp.

 Krav til overvannshåndtering fremkommer i veileder for 
overvannshåndtering på kommunens nettside, 
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/vann-og-
avlop/klima-og-miljo/overvannshandtering-barum-
kommune_oktober-23.pdf 

 Tiltaket må planlegges iht kommunens overvannsstrategi.
 Terrenget må formes slik at det ikke blir lavpunkt innenfor 

planområdet. 
Tilknytning vann, 
avløp og overvann 
(SID, kum om avklart)

☐ Vann – Tilknyttes i SID XXXXXX (Kum- eller ledningsSID)
☐ Overvann - Tilknyttes i SID XXXXXX (Kum- eller ledningsSID)
☐ Spillvann Tilknyttes i SID XXXXXX (Kum- eller ledningsSID)
☒ Avklares i byggesak/rørleggeranmeldelse

Forslag til 
dokumentasjonskrav
/rekkefølge som skal 
sikres i 
bestemmelsene

☒ Det må innsendes oppdatert overordnet VAOF-plan (Vann-, avløp- 
overvanns- og flomplan) sammen med rammesøknad. Overordnet 
VAOF-plan må godkjennes av vann og avløp, Bærum Kommune før 
rammetillatelse gis. VAOF-planen må også redegjøre for 
slokkevannsdekning.
☒ Før det gis rammetillatelse for ny bebyggelse skal tiltak for 
fremføring ledningsanlegg iht VPKL være gjennomført eller sikret iht 
Plan- og bygningsloven §18-1 (§189.6 i mal bestemmelser VAOF)
☒ Detaljplaner for VAOF må innsendes til søknad om igangsettelse. 
Detaljplaner for VAOF må være godkjent av vann og avløp, Bærum 
Kommune før igangsettelsestillatelse gis.
☒ Ledningsanlegg som skal overtas av Vann og avløp, Bærum 
Kommune må være godkjent og overtatt før brukstillatelse.
☒ Slokkevann må være sikret for hele bebyggelsen før brukstillatelse

Med hilsen

Bodil N Martinsen
overingeniør
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